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SADRGAJ PROJEKTA STROJARSKIH INSTALACIJA:

|. OPISNA DOKUMENTACIJA:
Str.
1. OPLI DOKUMENTI 4
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2.4. Prikaz predvilenih mjera zagtite na radu 20721
2.5. Prikaz predvilenih mjera zagtite od pogara 22723
2.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 24725
2.7. Tehnilki opis 26728
2.8.  Tehnilki proralun 29731
2.9. Trogkovnik 32740
II. NACRTNA DOKUMENTACIJA:
1. Situacija
2. Tlocrt suterena
3. Tlocrt prizemlja - sjeverni dio
4. Tlocrt prizemlja - jugni dio s dvoranom
5. Tlocrt 1. kata
6. Tlocrt 2. kata _
7. Shema instalacija strojarnice - postojele stanje
8. Shema instalacija strojarnice - novo stanje
RIJEKA: 06.2016. Projektant :
DANILO VUJINOVIL, dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora inZenjera strojarstva
GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

MJESTO |
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1. OPLI DOKUMENTI

G I Z gralevno projektni zavod d.d.

GRANEVINA:  OSNOVNA GKOLA KOZALA

INVESTITOR: GRAD RIJEKA PROJEKT BR.:
Korzo 16, Rijeka 177/16
PROJEKTANT DANILO VUJNOVIL, dipl.ing.stro;j.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

SURADNICI: ALEN DUMIL, bacc.ing.mech.
PROJEKT: GLAVNI DATUM: 06.2016.

GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.
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IZVADAK I1Z SUDSKOG REGISTRA

UPISA

040052535
(@HEEYS
01788637246
TVRTKA:
1 GRADPEVNO PROJEKTNI ZAVOD za projektiranje, konzalting 1
inZenjering, dionicko drustvo
3 L, .
SJEDISTE/ADRESA:

1 Rijeka (Grad Rijeka)
Pure Sporera 8

PRAVNI OBLIK:
1" dieniceko drustvo

PREDMET POSLOVANJA:

i 20 — Arhitektonske i inZenj. djel. i tehn. savjet.

7488 - Tajnicke i prevoditeljske djelatnosti

Lo d.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

e - Obrada podataka

1o = AGEE D) - Pokusno buZenje, sondiranje terena za gradnju

£ 453 - Instalacijski radovi :

1 45.4 - Zavrsni gradevinski radovi

il - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

[ - Revizija projektne dokumentacije

il - Informati¢ki inZenjering

T - RaCunovodstveni i knjigovodstveni poslovi te
savjetovanje

A - energetski pregledi i energetsko certificiranje
zgrada

4 % - energetski pregledi gradevina

e - izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata akustiénosti

i - projektiranje energetskih instalacija

4 - privatna za$tita - tehnicka zaStita

NADZORNI ODBOR:

I Miaden Briski - 01B: 51213993003
Rijeka, Vladimira Nazora 1
2 - predsjednik nadzornog odbora

28 esiipePerecie, OIB: 47014665622
KaskEawv, Spinceici 152

2 - ¢lan nadzornog odbora
DU s a0 281033 49 Stranica:: 1T ocE
GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.
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"NADZORNI ODBOR:

2. Tlatko - Pavniek, OIB: 27028727023
Hreljin, Hreljin 232
2 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Seno Pajevi¢, OIB: 69800528157
Rijeka, Miéi Voljak 3

i - direktor

i 5 - zastupa samostalno i pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
3= 301010 ,400, 00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
4 odlukom Skupstine drustva od 23. lipnja 2014. godine
izmijenjen je Statut drudtva i to ¢l.8. (djelatnost) .
Prod¢iséeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

SEertanie

1 Statut drudtva usvojen je dana 13. sije&nja 1993. godine.
Odlukom glavne skuptine usvojen je novi tekst Statuta i
uskladen sa Zakonom o trgovackim drudtvima dana 04. prosinca
1995 . godine.

2 Odlukom Skup3tine od dana 07. listopada 2003. godine
izmijenjene su odredgbe Statuta u ¢l. 30. st. 1. (broj
glanova nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen
je u zbirku isprava.

3  Odlukom Skupdtine druitva od 30. lipnja 2004. godine
izmjenjen je Statut u &l. 11. st. 1. temeljni kapital, cl.
14. st. 2. dionice, te se &l. 11. st. 2. briSe.

Promjene temeljnog kapitala:
3  Odlukom Skup3tine drustva od 30. lipnja 2004. godine
temeljni kapital uskladen je sa odredbom Cl. 637. Zakona o
trgovaé¢kim drudtvima te sada iznosi 3.110.400,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 18.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda o
0001 Tt-95/3204-4 28.10.1996 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-03/3852-3 09.01.2004 - Trgovad&ki sud u Rijeci
D004, 2016-03-02 10:33:49 Stranica: 2 od 3
GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.
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LIKA HRVATSKA
CKI SUD I REJEEGT

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

g,

j ‘?)OO SWEJLKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:
EBU Tt Datum Naziv suda
0003 Tt-04/4454-3  05.01.2005 Trgovacki sud u Rijeci T
0004 Tt-14/4861-7 17.07.2014 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 23.06.2009 elektronicki upis
eu 7 18.06.2010 elektronicki upis
eu 7 27.06.2011 elektroniCki upis
eu 1/ 28.06.2012 elektronicki upis
eu / 20.06.2013 elektronicki upis
eu / 26.06.2014 elektronicki upis
eu 7

18.06.2015  elektroniCki upis

U Rijeci 02 6rzujka 2016,

y1lasit¢na osoba

D004, 2016-03-02 10:33:49 Stranica: 3 od 3
GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.
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FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA : STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA
MAPA 3
GRANEVINA : OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR : GRAD RIJEKA

Korzo 16, 51000 Rijeka
OIB: 54382731928
BROJ PROJEKTA 177/16

ZAJEDNILKA OZNAKA: EOK_gp

Temeljem llanka 51. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) izdaje se

RJEGENJE

kojim se za projektanta Glavnog projekta strojarskih instalacija T projekt grijanja gore navedene
gralevine odreluje se:

DANILO VUJNOVIL
dipl.ing.stroj.

Ovim rjegenjem se potvrluje da DANILO VUJINOVIL, dipl.ing.stroj. ispunjava slijedele uvjete:

1 nosi strukovni naziv AOVLAGTENI INGENJER STROJARSTVAO (redni broj 1199 sa danom
upisa 01.10.2001.) prema RJEGENJU kojeg je u Zagrebu 03.10.2001. izdala HRVATSKA
KOMORA ARHITEKATA | INGENJERA U GRADITELJSTVU,

Klasa: UP/I-310-01/01-01/1199, Ur.broj:314-01-01-1
{1 ima zasnovan radni odnos u GPZ d.d. - Rijeka
1 obavlja poslove projektiranja i strulnog nadzora stvarno i stalno

DIREKTOR

SENO PAJEVIL, dipl. oec.

RIJEKA, 06.2016.

GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.
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FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA : STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA
MAPA 3
GRANEVINA : OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR : GRAD RIJEKA

Korzo 16, 51000 Rijeka
OIB: 54382731928

BROJ PROJEKTA : 177/16
ZAJEDNILKA OZNAKA: EOK_gp

Temeljem llanka 51. Zakona o gradnji (NN RH br.153/13) daje se

I ZJAVA
Projektant: DANILO VUJINOVIL,dipl.ing.stroj.-ovlagteni ingenjer strojarstva
Oznaka riegenja: Klasa: UP/I-310-01/01-01/1199, Ur.broj:314-01-01-1
Rjegenje izdala: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA | INGENJERA U GRADITELJSTVU
Tvrtka: GRANEVNO PROJEKTNI ZAVOD za projektiranje, konzalting i

ingenjering, dionilko drugtvo
RIJEKA, nure Gporera 8

Ovom izjavom potvrLujem da je projekt usklalen s dolje navedenim propisima odnosno posebnim
uvjetima:

Zakoni:

Zakon o gradnji; / NN br. 153/13 /

Zakon o zagtiti na radu; / NN br. 71/14, 118/14, 154/14 |
Zakon o zagtiti od pogara; / NN 92/10 /

Zakon o zagtiti od buke; / NN 30/09, 55/13, 153/13 /
Zakon o zagtiti zraka; / NN 130/11, 47/14 /

Zakon o zagtiti okoliga; / NN 80/13 /

Zakon o zapaljivim tekulinama i plinovima; / NN 108/95, 56/10 /
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu; / NN 117/07 /
Pravilnik o zagtiti na radu za mjesta rada; / NN 29/13 /
GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA

INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.

CoNoh~wWNE
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10. Pravilnik o najvigim dopugtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave; /NN 145/04/

11. Pravilnik proraluna potrebne topline za gralevinske objekte; / DIN 4701/83 /

12. Pravilnik 0 mjerama i normativima zagtite na radu na orul’u za rad; / Sl. list 18/91 /

13. Pravilnik o tehnilkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave ;
/ NN 53/91; 69/97 /

14. Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama gtetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i
prostora i 0 biologkim granilnim vrijednostima; / NN 92/93 /

15. Pravilnik o zagtiti od pogara ugostiteljskih objekata; / NN 58/93 /

16. Pravilnik o zagtiti na radu pri korigtenju elektrilne energije; / NN 9/87 /

17. Pravilnik o zagtiti od pogara ugostiteljskih objekata; / NN 58/93 /

18. Pravilnik o tlalnim posudama; / NN 58/10, 140/12 /

19. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom; / NN 138/08 /

20. Pravilnik o tlalnim posudama; / NN 58/10, 140/12 /

21. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom; / NN 138/08 /

22. Pravilnik o jednostavnim tlalnim posudama; / NN 135/05, 42/06, 126/08, 58/10 /

23. Tehnilki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zagtiti u zgradama; / NN 97/14, 130/14
/

24.  Tehnilki propis o sustavima grijanja i hlalenja zgrada; / NN 110/08/

25. Tehnilki uvjeti za projektiranje i gralenje zgrada; / standard HRN U.J5.510/600./1987 /

26. Tehnilki propis o sustavima ventilacije, djelomilne klimatiazcije i klimatizacije zgrada; / NN
03/07/

27. Opli tehnilki propisi za gradnju centralnog grijanja i pripremu tople potrogne vode;
/ DIN 18380/1976 /

28. Ventilaciona postrojenja - osnovni propisi; / DIN 1946/1960 /

29. Proralun rashladnog tereta klimatiziranih postrojenja; / VDI 2078/1976 /

PROJEKTANT DIREKTOR
DANILO VUJINOVIL, dipl.ing.stoj. SENO PAJEVIL, dipl. oec.

RIJEKA, 06.2016.

GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.
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2. PROJEKT TERMOTEHNILKIH INSTALACIJA

G I Z gral’evno projektni zavod d.d.

GRANEVINA:  OSNOVNA GKOLA KOZALA

INVESTITOR:  GRAD RIJEKA PROJEKT BR
Korzo 16, Rijeka 177/16
PROJEKTANT  DANILO VUJNOVIL, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

SURADNICI: ALEN DUMIL, bacc.ing.mech.
PROJEKT: GLAVNI DATUM: 06.2016.

GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.
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2. 1. PROJEKTNI ZADATAK

G I Z gral’evno projektni zavod d.d.

GRANEVINA:  OSNOVNA GKOLA KOZALA

INVESTITOR: GRAD RIJEKA PROJEKT BR
Korzo 16, Rijeka 177/16
PROJEKTANT  DANILO VUJNOVIL, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

SURADNICI: ALEN DUMIL, bacc.ing.mech.
PROJEKT: GLAVNI DATUM: 06.2016.

GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.
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2.1. PROJEKTNI ZADATAK :

Za potrebe energetske obnove osnovne gkole Kozala u Rijeci, investitora grad Rijeka, Korzo 16,
Rijeka, potrebno je izraditi tehnilku dokumentaciju sukladno projektnom zadatku izralenom od
strane investitora koji za strojarsku struku predvila zamjenu obilnih radijatorskih ventila
termosatskim.

Kao osnovu za izradu projekta koristiti arhitektonsko-gral’evinski projekt.

INVESTITOR:
GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
MJESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj 2016.
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2. 2. OPLI UVJETI IZVONENJA

G I Z gralevno projektni zavod d.d.

GRANEVINA:  OSNOVNA GKOLA KOZALA

INVESTITOR: GRAD RIJEKA PROJEKT BR.:
Korzo 16, Rijeka 177/16
PROJEKTANT DANILO VUJNOVIL, dipl.ing.stro;j.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

SURADNICI: ALEN DUMIL, bacc.ing.mech.
PROJEKT: GLAVNI DATUM: 06.2016.

GRAREVINA: OSNOVNA GKOLA KOZALA
INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka
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2.2. OPLI UVJETI IZVONENJA :

1.

10.

11.

Na osnovu ovog projektnog elaborata investitor moge zakljuliti ugovor za isporuku i montagu
urel’aja pod ubilajenim uslovima za ovu vrstu urel’aja samo s izvolalem koji je registriran za
proizvodnju i montagu urelaja grijanja, ventilacije i klimatizacije.

Izvolal je dugan prije zakljulenja ugovora s investitorom provjeriti da li svi podaci navedeni u
projektnom zadatku i tehnilkom opisu odgovaraju linjenilnom stanju, kao i da li postoji realna
mogulnost izvolenja instalacija. Ukoliko to ne bi bio slulaj treba predhodno konsultirati
projektanta i u sporazumu s njim nali zadovoljavajule rjegenje.

Projektant garantira za ispravan rad urel’aja samo uz uvjet da je izvedeno tolnho prema projektu
bez ikakvog odstupanja od istog, kao i uz uvjet da su pri izradi urelaja upotrebljeni samo
prvorazredni materijali i solidna konstrukcija elemenata predvil’enih ovim projektom.

Ukoliko bi bilo koji element ovog urelaja bio zamjenjen nekim drugim tipom, bez prethodne
suglasnosti projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad urelaja,
vel isti prelazi automatski na izvolala.

Za ispravan rad urel’aja izvolal treba da preuzme garanciju u roku od 12 mjeseci po izvrgenoj
primopredaji urel’aja, a najduge 18 mjeseci po izvrgenoj isporuci urelaja.

Ova garancija se ima podrazumijevati tako, da je izvolal dugan unutar garantog roka besplatno
popraviti ili zamjeniti svaki onaj dio za koji se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed
logeg materijala, loge konstrukcije, izvedbe ili montage, kao i one elemente za koje se dokage
da nemaju potrebne kapacitete predvilene projektom.

Garancija ne vagi za one dijelove koji bi postali neupotrebljivi normalnim istrogenjem, kao ni za
one djelove koji bi bili ogteTeni nepropisnim rukovanjem ili nestrulnim odrgavanjem.

Izvolal je dugan prije poletka rada na licu mjesta provjeriti sve mogulnosti izvedbe prema
projektu, provesti sve potrebne mjere predviLene projektom, te u izvedbenim nacrtima izvrgiti
potrebne ispravke. Ukoliko bi se radilo o velim odstupanjima potrebno je prethodno suglasnost
projektanta.

Investitor je dugan na zahtjev izvolala u roku od 10 dana po zavrgenoj montagi urelaja,
sastaviti primopredajnu komisiju, koja le u njegovo ime preuzeti urel’aj. U formalnoj komisiji
mora obavezno biti i ovlagteno lice projektanta i izvolala.

Ukoliko komisija primi urel’aj bez primjedbi, urel’aj se smatra predanim u roku i od tog dana
polinje teli garancija tj. garantni rok izvol'ala. Ukoliko pak primopredajna komisija ustanovi
izvjesne nedostatke, dugan je izvolal na prvi poziv investitora, a najkasnije u roku od mjesec
dana otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je dugna da se
odmah sastane i preuzme urel aje.

Trogkove primopredajne komisije kao i trogkove probnog pogona, pod kojima se podrazumjeva
pogonska i elektrilna energija, potrebno gorivo, mazivo, voda i sl. te potrebno osoblje za
rukovanje urel’ajima, snosi investitor.

Ukoliko investitor geli da se u toku probnog pogona izvrge stanovite mijere ili ispitivanja na
urelaju, dugan je izvolal staviti na raspolaganje potrebno osoblje i instrumente, a sve
trogkove u vezi s tima snosi investitor.

Ukoliko se odstupi od odobrenih nacrta, kod montage urelaja mora izvolal radova dostaviti
nakon dovrgenja montage investitoru primjedbe na nacrte, kao i izvedbene nacrte prilagoLene
nabavljenoj opremi.
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12. Na zahtjev investitora izvolal je dugan izabrati potrebno osoblje za rukovanje urelajima, a
trogkove ove izobrazbe snosi investitor.
13. Za slulaj koji bi proizagao prema ovim Oplim i Tehnilkim uslovima, a specijalno prilikom
zahtjeva za naknadnu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rjegenje donosi
komisija, a u toj komisiji treba da su obavezno zastupani investitor i izvolal preko svojih
predstavnika.
14. IzvoLal moge vrgiti izmjene ovog projekta samo u slulaju da nedvojbeno dokage, da je
predlogena izvedba kvalitetnija i ekonomilnija te da osigurava bolje uslove rada urelaja, a uz
punu suglasnost projektanta. Ukoliko to ne bi bio slulaj, vage odredbe tolke 3. ovih Oplih i
Tehnilkih uvjeta.
15.  Priizvolenju i montagi urelaja izvolal je dugan da se u potpunosti pridrgava i tehnilkog opisa,
koji je sastavni dio ovog projekta.
16. Ukoliko izvolal ili investitor ne podtuje ove uslove projektant otklanja svaku odgovornost za
izvedbu.
17. Kod odabiranja izvolala, investitor je dudan konzultirati projektanta. Investitor treba angagirati
nadzornog organa. Prije poletka montage radova, investitor je dugan pozvati projektanta radi
dogovora sa izvolalem.
Izvolal je dugan prije poletka izvolenja instalacija, detaljno pregledati projektnu
dokumentaciju. Ukoliko uole nedostatke na projektnoj dokumentaciji dugan je iste pismeno
obrazlogiti.
Projektant je obavezan nedostatke otkloniti ili dati pismeno obrazlogenje.
Projektant zadrgava pravo nadziranja izvolenja i posjetiti gradiligte kad god to smatra
potrebnim, a trogkovi idu na teret investitora, prema dogovoru.
18. Sve nabavke trebaju se kolilinski kontrolirati prije narudgbe radi eventualno nastalih promjena.
19. Radionilke nacrte ukoliko su potrebni daje izvolal.
20. Izvolal je dugan prilikom izvolenja radova pogtivati uputstva i zahtjeve proizvolala za
pojedine urelaje.
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2. 3. TEHNILKI UVJETI IZVOnNENJA
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2.3. TEHNILKI UVJETI IZVONENJA :

2.3.1. TEHNILKI UVJETI IZVONENJA INSTALACIJA GRIJANJA | HLARENJA :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Prilikom postave ogrijevnih tijela, treba obratiti posebnu pagnju, na obavezne minimalne padove
(2 - 5%), odnosno uspone u smislu odzralivanja.

Radijatore treba postaviti na odgovarajule nosale i na predvilena mjesta. Voditi raluna u
slulajevima kad su OT predvilena za ugradnju u ormarile, na mjere prikazane na detaljima, te
se obavezno povezati sa izvolalem stolarije, nadzornim organom i projektantom interijera.

Spojni cjevovod, razvod freona, voditi u glicevima u zidovima i podovima i izolirati izolacijom sa
parnom branom potrebne debljine stijenke.

Sve cijevi koje se izoliraju moraju predhodno biti oliglene lelilnom letkom ili pjeskarenjem, dva
puta minizirane a zatim izolirane na nalin predvilen trogkovnikom. Ukoliko je rijel o bakrenim
cijevima, cijevi nije potrebno pjeskariti i minizirati.

Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz stupove i zidove, moraju se ugraditi prolazne cijevi-lahure i
to dugine koja je jednaka debljini gotovog zida, stropa ili poda i plus po 5 mm na svakoj strani.
Nakon zavrgetka radova bojadisanja i lakiranja, na svim prolazima ugraditi ukrasne rozete. Cijevi
kod prolaza kroz gral’evinsku konstrukciju zagtititi od korozije.

Sve cijevi tople vode izolirane su izolacijom predvilenom za grijanje koja ima podrulje primjene
od -20 °C do +102 °C, toplinsku vodljivost 1 < 0,038 W/mK, gustolu 65 T 80 kg/m®,
protupogarnu klasu B1 i ispitana je prema DIN 4102.

Sve stavke trogkovnika, bez obzira da li je to posebno naglageno ili ne, odnose se na dobavu i
montagu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.

U zidovima mora projektant objekta, kao i izvolal gralevinskih radova, predvidjeti u dogovoru sa
projektantom i izvolalem instalacija termike, dovoljno velike raspone i prodore, za ugradnju
horizontalnih i vertikalnih vodova. Naknadna bugenja na vagnijim dijelovima konstrukcije, smiju
se vrgiti samo po odredbi i uputi projektanta i izvolala gral’evinskih radova.

Izvolal termilkih instalacija mora koordinirati izvedbu svojih instalacija, sa izvoLalima ostalih
instalacija, da ne dole do nesporazuma i ogtelenja instalacije.

Izvolal radova je dugan za vrijeme izvolenja radova voditi dnevnik, u koji se svakodnevno
upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montagi instalacije.

Prije zatvaranja horizontalnog dijela cjevovoda u podnoj oblozi potrebno je cijevi izolirati s
izolacijom sa parnom branom.

Vertikalne cijevne vodove i prikljulke voditi slobodno iz zida na radijator.

Po dovrgenju montage cjevovoda, a prije miniziranja i izvedbe izolacije i zatrpavanja kanala,
treba izraditi u prisustvu nadzornog ingenjera, tlalni pokus instalacije. Uspjeh ovog pokusa
upisuje se u gralevinski dnevnik. Nakon montage kompletne instalacije potrebno je izraditi u
prisustvu nadzornog ingenjera, tlalni i topli pokus instalacije.

Tlalni, hladni pokus, vrgi se kod odrelenog pritiska. Instalacija treba da odrgi nepropusnost kroz
8 sati. Potrebni ispitni tlak kod pogonskog pritiska od 460 kPa iznosi 1.25 x pogonski tlak. Kod
pogonskog tlaka veleg od 450 kPa ispitni tlak iznosi, pogonski tlak + 100 kPa.
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15. Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvrgiti u trajanju od

3 do 8 sati logenja, sa gorivom koje daje izvolal. Kod predhodnog pogona ima se utvrditi:
- da li se sva ogrijevna tijela ravnomjerno zagrijavaju i da li su ispunjeni svi uslovi nabavke.
- da li se sistem ravnomjerno odzraluje i da li radi bez udara i gumova. B

- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju i da li se mogu s lakolom
podegavati.
- da li se postigu tragene temperature u prostorijama.
Uspjeh ovih pokusa upisuje se u gral’evinski dnevnik.
16. Po dovrgetku objekta vrgi se funkcionalni pokus urelaja i upuluje se buduli rukovaoc urel’aja.
Smatra se da je pokus uspio, ukoliko se sva ogrijevna tijela jednoliko zagrijavaju po litavoj
povrgini. Pokus je potrebno ponoviti kod vanjske temperature +/- 0°C/+ 28 °C, pri lemu treba
kontrolirati temperaturu u sredini grijanih prostorija, na visini 120 cm od poda. O rezultatu ovih
pokusa treba sastaviti zapisnik.
17. Nakon zavrgetka funkcionalnog pokusa, predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom
izvolal dugan da preda dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom, od kojih treba
da jedan primjerak uokviren i objegen na vidljivom mjestu u strojarnici (podstanici).
18. Izvolal radova dugan je investitoru staviti na raspolaganje potrebne instrumente i poslugu, za
eventualna stanovita ispitivanja i kontrolu urelaja, tokom pokusnog pogona.
19. Prije poletka radova, izvolal je dugan investitoru predati sve ateste za materijal i opremu.
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2. 4. PRIKAZ PREDVINENIH MJERA ZAGTITE NA
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2.4. PRIKAZ PREDVINENIH MJERA ZAGTITE NA RADU :

2.4.1. INSTALACIJA GRIJANJA :

1.

Predvil’eno je korigtenje tople vode sustava 70/50 °C, pripremane preko izmjenjivala topline u
toplinskoj podstanici, tako da temperature na povrgini ogrijevno/rashladnih tijela ne prelaze 403

Elementi sustava koji odaju toplinu su izolirani slojem mineralne vune, zagtilene plagtem iz
aluminijskog lima, dok su elementi sustava hladne vode izolirani izolacijom koja ima atestiranu
parnu branu, podrulje primjene od -40 oC do +105 oC, koeficijent otpora difuzije vodene pare m
> 7000, toplinsku vodljivost 1 < 0,036 W/mK, gustolu 65 T 80 kg/m3, protupogarnu klasu B1 i
ispitana je prema DIN 4102-B1, u skladu sa fiPravilnikom o tehnilkim normativima za
ventilacijske ili klimatizacijske sustave - dopunad, llanak 1 protupogarnu klasu B1 i ispitana je
prema DIN 4102, dio 1 ili prema HRN EN 13501-1, osim kad ti cjevovodi prolaze vidljivo
putevima evakuacije (bez spugtenog stropa klase reakcije na pogar Al ili A2). U tom slulaju
potrebno je Koristiit izolaciju klase Al ili A2 i i u skladu sa fiPravilnikom o oplim mjerama i
normativima zagtite na radu na orulima za rad i urelajimao, llanak 47 i 48.

Sve cijevi tople vode izolirane su izolacijom predvilenom za grijanje koja ima podrulje primjene
od T20 C do +102 C, toplinsku vodljivost 1 < 0.038 W/m2K, gustolu 65 T 80 kg/m3,
protupogarnu klasu B1 i ispitana je prema DIN 4102.

U strojarnicii Te se postaviti funkcionalna shema instalacije, te sva uputstva za rukovanje i
odrgavanje.

Svi upravljalki elementi su u zoni lakog pristupa.

Svi elektrilni urel’aji koji mogu doli pod napon, a izlogeni su mogulem dodiru su uzemljeni.
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2.5. PRIKAZ PREDVINENIH MJERA ZAGTITE OD POGARA:

1. Elektromotori predvilenih urelaja instalacije grijanja i ventilacije su zagtileni od gtetnih
djelovanja:

a/ od kratkog spoja T rastavnim osiguralima odabranim prema poteznoj struji i standardu
N.B2.742, 743.

b/ od preopterelenja T bimetalnim relejom podegenim na nazivhu struju motora, odnosno
ugralenim termosondama, gto je vidljivo iz elektro projekta.

2. Elektrovodovi su zagtileni od preopterelenja i kratkog spoja rastavnim ili automatskim
osiguralima, gto je vidljivo iz elektro projekta.

3. Sve cijevi tople vode izolirane su izolacijom predvilenom za grijanje koja ima podrulje primjene
od T20 C do +102 C, toplinsku vodljivost I < 0.038 W/m2K, gustolu 65 T 80 kg/m3,
protupogarnu klasu Bl i ispitana je prema DIN 4102, dio 1 ili prema HRN EN 13501-1, osim kad ti
cjevovodi prolaze vidljivo putevima evakuacije (bez spugtenog stropa klase reakcije na pogar Al
ili A2. U tom slulaju potrebno je koristiit izolaciju klase Al ili A2..
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2. 6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA
KVALITETE
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2.6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE:

Projektirajuli strojarske instalacije, vodilo se raluna da iste zadovolje u svakom pogledu:
- pouzdanost

- ugteda energije

- nizak nivo buke

- sigurnost u slulaju pogara

- listola zraka

- ugodnost

- jednostavnost odrgavanja

Primjenjeni su materijali i oprema koji svojom provjerenom kvalitetom osiguravaju dugogodignje
korigtenje, bez posebnih zahvata, osim redovnog odrgavanja.
Izvolal je dugan ugralivati materijale, prefabrikate, elemente urelaja i tehnilku opremu, koji
iskljulivo odgovaraju vagelim standardima i tehnilkim propisima, te Te u tu svrhu prilogiti slijedele
dokaze:
- Ispitne liste, kao dokaz o kvaliteti isporulenog materijala s pratelom specifikacijom sadrgaja,
- Garancijske listove isporulene opreme i urelaja s specifikacijom sadrgaja.
- Za ugradnju opreme i materijala stranog isporulioca, mora se prilogiti Potvrda da je oprema
u skladu s vagelim Hrvatskim standardima, odnosno prilogiti Ispravu stranog isporulioca, odnosno
certifikat sukladnosti izdan od strane nadlegne institucije

Izvolal radova je dugan, izvrgiti slijedele radnje, kako bi dokazao da je prilikom izvolenja pogtivao
sve predhodno releno:

A. Instalacija grijanja :

1. Po dovrgenju montage, a prije izvedbe izolacije, treba izraditi u prisustvu nadzornog ingenjera,
tlalni i topli pokus instalacije. Uspjeh ovih pokusa upisuje se u gralevinski dnevnik i izdaje
zapisnik sa navedenim svim relevantnim podacima.

2. Tlalni, hladni pokus, vrgi se kod odrelLenog pritiska. Instalacija treba da odrgi nepropusnost kroz
2 sata. Potrebni ispitni tlak je 3000 kPa.

3. Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvrgiti u trajanju
od 3 do 8 sati logenja.
Kod predhodnog pogona ima se utvrditi:
- da li su ispunjeni svi uslovi nabavke.
- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju
- da li se mogu s lakolom podegavati.
- da li se postigu tragene temperature u prostorijama.

Uspjeh ovih pokusa upisuje se u gralevinski dnevnik i izdaje zapishik sa navedenim svim
relevantnim podacima.
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2.7. TEHNILKI OPIS :

2.7.1. OPLENITO :

Za potrebe energetske obnove osnovne gkole Kozala u Rijeci, investitora grad Rijeka, Korzo 16,
Rijeka, izralena je tehnilka dokumentacija sukladno projektnom zadatku izralenom od strane
investitora koji za strojarsku struku predvil'a zamjenu obilnih radijatorskih ventila termosatskim

2.7.2. TOPLINSKO POSTROJENJE | NALIN GRIJANJA - POSTOJELE STANJE :

Predmetna gralevina, osnovna gkola i stan domara, grije se putem toplinske podstanice. Toplinska
podstanica dobiva toplinsku energiju iz toplane Kozala, sukladno regimu distribucije energije od strane
distributera.

Toplinska energija iz toplane koristila se za potrebe grijanja gralevine preko dva izmjenjivala topline
(jedan za sjevernu stranu, a drugi za jugnu stranu gralevine), gdje se temperaturni regim spugta na
sustav vode 70/50 °C, ovisno o vanjskoj temperaturi. Regulacija se odvija putem prolaznih
regulirajulih ventila na strani primarne energije.

Ukupna grijanja povrgina stambenog dijela zgrade iznosi 3768 m?.

Grijanje prostora vrgi se putem llankastih aluminijskih radijatora, kao proizvod Lipovica, Global za
temperature do 110 °C i pritiske do 4,0 bara. Za potrebe dvorane koriste se podni konvektori Svi
radijatori i podni konvektori opremljeni su radijatorskim ventilima s ON/OFF regulacijom, te se jedino
otvaranjem zatvaranjem ventila omoguluje kontrola temperature prostora.

Radijatori su prilvrleni konzolno, izuzetno, gdje to nije mogule, npr. ispred staklenih stijena, koristi
postavljanje na nogice. Tip i kolilina ovjesnog pribora treba odgovarati preporuci proizvolala ovjesa
(ovisno o tipu radijatora i vrsti zida).

Cjevovodom radijatorskog grijanja cirkulira topla voda sistema max. 70/50 °C.

Pragnjenje instalacije po potrebi vrgi se putem ispusnih slavina na radijatorima, a odzralivanje preko
radijatorskih odrzalnih ventila, te automatskih odzralnih ventila na vertikalama.

Za potrebe prisilne cirkulacije ogrijevnog medija koriste se jednobrzinske i trobzinske cirkulacijske
crpke koje su ugralene kao radna i rezervna na sustavu sjever i jug.

2.7.3. TOPLINSKO POSTROJENJE | NALIN GRIJANJA - NOVO STANJE :

Kompletna primarna strana grijanja gralevine se ne dira, odnosno ostaje postojela. Sukladno
projektnim zadatkom predvilena je zamjena ON/OFF radijatorskog ventila, ventilom sa
termostatskom glavom kako na radijatorima, tako i nha podnim konvektorima.

Kako se na sustavu grijanja, nakon ugradnje termosatskih radijatorskih ventila, ne bi luli gumovi
postojele cirkulacijske crpke grijanja sekundara (jednobrzinske i trobrzinske) le se zamijeniti
elektronskim crpkama. Ugradnjom frekventno regulirajule crpke omoguluje se da instalacija radi bez
gumova i udara, odnosno iste imaju mogulnost prilagodbe rada zahtjevanom opterelenju instalacije.
lime se hidraulilno uravnoteguje instalacija. Fino balansiranje omobuleno je putem prigugnih ventila
(detentora) u sklopu samih radijatora. Najbolje uravnotegenje sustava postiglo bi se da se ugrade
hidraulilni ventili na pojedinim ograncima vertikala. Zbog nalina volenja cijevi kroz zatvoreni
energetski kanal, isti se ne mogu ugraditi u sustav.

Postojeli sustav koristi otvorenu ekspanzijsku posudu. Radi izvedbe prolelja, ista se uklanja, te se u
prostoru toplinske podstanice ugraluju dvije zatvorene ekspanzijske posude, svaka po jedan krug
grijanja gral’evine (sjevernu i jugnu).

TakoLer je predvileno da se dio cjevovoda za potrebe dvorane, a koji prolazi vanjskim prostorom,
demontira s pripadajulom izolacijom, kako bi se izvela toplinska izolacija prolelja, te da se u tom
dijelu izvrgi montaga novog dijela cjevovoda sa pripadajulom izolacijom. Sama cijevna izolacija
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zagtiti Te se dodatnom maskom u sklopu arhitektonskog projekta (i sama stavka trogkovnika je u
arhitektonskom dijelu).

Kako sama instalacija nije nikada ispirana, ista le se isprati na nalin da se sva ogrijevna tijela skinu,
oliste od nelistola natalogenih u njima. Da bi se izvrgila samo ispiranje cjevovoda svi radijatorski
spojevi (polaz i povrat) spojiti Te se u cirkulaciju te Te se u sistem ubacuje sanirajuli proizvod, sa
pojalanom formulom, predvilen za sve metale, za liglenje velih naslaga inkrostacija. Doziranje
proizvoda vrgi se u omjeru proplsanom od proizvolala sustava, gto kod predvilenog Cillit sustava,
predstavlja omjer 5 kg po 1 m? sadragaja vode u sustavu. nglenje se vrgi na nalin da se ukljuli
crpka cirkulacije pojedinog kruga grijanja (za potrebe liglenja instalacije potrebno je iskoristiti
postojele crpke) i provjeri koncentracija proizvoda u roku od 10-15 dana da li je ista u preporulenim
granicama. U svakom slulaju, istu radnju, mora vrgiti ovlagteni serviser, koji le nakon izvrgenog rada
dati pisano izvjegle. Postupak je potrebno ponoviti i kod montage radijatora.

Nakon montage cijelog sustava potrebno je izvrgti u prisustvu nadzornog ingenjera tlalno i toplo
ispitivanje instalacije.

Toplim pokusom treba ispitati da li se sva ogrijevna tijela jednoliko zagrijavaju, radi li instalacija bez
guma, a dok se cijevi moraju elastilno istezati.

Po dovrgetku objekta vrgi se funkcionalna proba sistema. Smatra se da je proba uspjela, ukoliko se
sva ogrijevna tijela jednoliko zagrijavaju po litavoj povrgini. Probu je potrebno ponoviti kod vanjske
temperature ispod 0 °C pri lemu treba kontrolirati temperaturu u sredini grijanih prostorija na visini
120 cm iznad poda. O rezultatima treba pravovremeno sastaviti i ovjeriti zapisnike.
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2.8. TEHNILKI PRORALUN :

2.8.1. POPIS RADIJATORA :

Ugralena ogrijevna tijela prikazana su u slijedgl'oj tablici, gdje je ulin prikazan pri temperaturnom
regimu 90/70 °C (isti je prikazan sukladno Izvjeglu o provedenom energetskom pregledu :

BR.

SJEVER IME RADIJATORA LL. BROJBAT. UK.LL. WI/LL. WAT
Global VOX 600 5 1 5 185 925
Global VOX 600 14 2 28 185 5180
Global VOX 600 24 1 24 185 4440
Global VOX 600 23 1 23 185 4255
Global VOX 600 40 1 40 185 7400
EKONOMIK SE690 30 4 120 168 20160
EKONOMIK SE690 8 4 32 168 5376
EKONOMIK SE690 19 3 57 168 9576
EKONOMIK SE690 6 3 18 168 3024
EKONOMIK SE690 17 1 17 168 2856
EKONOMIK SE690 5 2 10 168 1680
EKONOMIK SE690 7 10 70 168 11760
EKONOMIK SE690 10 1 10 168 1680
EKONOMIK SE690 11 8 88 168 14784
EKONOMIK SE690 12 8 96 168 16128
EKONOMIK SE690 14 2 28 168 4704
EKONOMIK SE690 22 1 22 168 3696
EKONOMIK SE690 16 1 16 168 2688
EKONOMIK SE690 40 1 40 168 6720
EKONOMIK SE690 9 1 9 168 1512
EKONOMIK SE690 4 1 4 168 672
EKONOMIK SE690 13 5 65 168 10920

Ukupno 140136
BR.

JUG IME RADIJATORA LL. BROJBAT. UK.LL. WI/LL. WAT
Global VOX 600 25 1 25 185 4625
Global VOX 500 25 1 25 161 4025
Global VOX 500 31 1 31 161 4991
EKONOMIK SE690 8 5 40 168 6720
EKONOMIK SE690 5 1 5 168 840
EKONOMIK SE690 30 3 90 168 15120
EKONOMIK SE690 13 2 26 168 4368
EKONOMIK SE690 12 9 108 168 18144
EKONOMIK SE690 14 3 42 168 7056
EKONOMIK SE690 15 2 30 168 5040
EKONOMIK SE690 11 7 77 168 12936
EKONOMIK SE690 19 2 38 168 6384
EKONOMIK SE690 20 2 40 168 6720
EKONOMIK SE690 17 1 17 168 2856
EKONOMIK SE690 42 1 42 168 7056
EKONOMIK SE690 27 5 135 168 22680
EKONOMIK SE690 10 9 90 168 15120
EKONOMIK SE690 16 1 16 168 2688
EKONOMIK SE690 25 9 225 168 37800
EKONOMIK SE690 18 3 54 168 9072
EKONOMIK SE690 33 1 33 168 5544
EKONOMIK SE690 28 1 28 168 4704
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EKONOMIK SE690 24
EKONOMIK SE690 23
EKONOMIK SE690 31
EKONOMIK SE690 3
EKONOMIK SE690 9
EKONOMIK E 500 S 42
BR.
DVORANA  IME RADIJATORA LL.
Global VOX 800 30
Global VOX 800 29
Global VOX 800 26
Global VOX 800 23
Global VOX 800 17
Global VOX 800 16
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24 168 4032
92 168 15456
31 168 5208
3 168 504
18 168 3024
42 129 5418

Ukupno 238131

UK. LL. W/LL. ~ WAT

90 231 20790
29 231 6699
26 231 6006
23 231 5313
17 231 3927
16 231 3696

Ukupno 46431
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— Svaki postogem radijator demontirati, ofistiti_unutradnjost
radijatora, te vratiti isti na postoje¢u poziciju. Na svaki radijator

2 potrebno {e ugraditi novi radijatorski protuvandalski kutni/ravni
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Svaki posto{eci radijator demontirati, otistiti unutra3njost
radijatora, te vratiti isti na postoje¢u poziciju. Na svaki radijator
potrebno {e ugraditi novi radijatorski protuvandalski kutni/ravni
ventil sa termostatskom glavom, detentor i odzraZni ventil.

GI z gradevno projektni zavod d.d.

GRADEVINA: ~ OSNOWNA SKOLA KOZALA; na k.t. 2669/1,

k.o. Stari Grad, Ante Kovatica 21, 51000 Rijeka

INVESTITOR:  GRAD RIJEKA PROVEKT BR.
Korzo 16, 51000 Rijeka 177/16

PROJEKTANT: DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.stroj.

SURADNICI:  ALEN DUMIC, bacc.ing.mech.

SADRZAJ: TLOCRT 1. KATA MIERILO:
1:100

PROJEKT: GLAVNI DATUM: 06.2016. LIST BR.: &




764 765 @ 0.1
Postoje¢i radijator 752 7753\, Pogfojeei radijator 755 Péstojeci radijat 9) Pogtopsi radijator 767 7. Postoje¢i radijatgfi\ 770 Postoje¢i radijéfor\ 772 it radijator 775 776 Postoje¢i radijatgfizn 0. 0./ PaSkieci radii Y |Pogtoieei radijator 0.3
EKONOMIK SEB90-42I. \J9EKONOMIK SE690-72I. \C[) EKONGWHK SEB90-T14¢. EKONOMIK SE690-7¢l. (Y WY | EKONOMIK SE690-88/ U0 EKONOMIK SE690L4%B¢1.\ 0 OMIK/ SE690—13¢. ([ 1Y JEKONOMIK SE690-128/ U0 \CL EKONOMIK SE690-13¢. ., EKCONEMIK™ SE690~13¢1. \C[
o™ o | Llo Qe
Llo g [=] ~ s ~e
28 m B 28 R — 3 28 m B 28 m B 28 g 28 g mes i R 28
g == e BE E = D ey S S gy MR AV S gy =7 NN a3 =
ua— N;6. 3/ I Nj6. T N;6. N;6. N;6. N;6. N;6. 6 N;6. AT N36.
.1 i repnj, 5. 7/
ua 2] 463KG 57 6. U 64 70
Tcpn, )//3____1:023 0.. fmblgi fmblgi 73 fmbl%! t_ligim grs i®rc
40.K6 jklr, jklr. T inmjcsk el
Vertikald;023 . 5 Vertikala 12:2. kG Vertikala #{1’1703k6 Vertikala Vertikala Vertikala Vertikala 7f‘§’1603k6 Vertikala Vertikala 34113K6
radijatorskog grijanja /3 O-rddfijaorskog grijanja radijatorskog grijanja o radijatorskog grijanja //3_' ijatorskog grijanja dijatorskog grijanja ijatorskog grijanja o radijatorskeg grijanja =|€  =fddijatorskég grijanja
\ .{i ' % ' % % de de e e e s L
53 54 55 ) 56 ol 60 61 62 63 65
x mplia_ r_irtm p_th_rcjh nqgfmjme s 4R p_ksImtmbgrtm skmli_ 4 skml@_ 5 skml@_ 6 skl 7
j_kl_r i Rlr kil T jkil_r. =77 g 1 Kl r jilmjcsk jilmjcsk — jokmjcsk jilmjcsk
34:33KG 05'0.K¢ 06*. 3KG 06'.3KG 22 ke 0F. 3K6 3413KG 34°13K6 34:13K6 36/73KG
Postoje¢i radijator f10. f.10. f.10. f;10. o6 f;10. f;10. ¥:10. f;10. F:10.
— Vertikala Vertikala Vertikala Vertikala Vertikala Vertikala Vertikala
EKONOMIK SE690-182I. = — m — m — = — m — = — m —
Vertikal radijatorskog grijanja radijatorskog grijanja radijatorskog grijanja radijatorskog grijanja radijatorskog grijanja radijatorskog grijanja radijatorskog grijanja
ertikala
radijatorskog grijanja : 6
icpnj,
: 17°43K6
O ki N;6. == " i st 17 i 1 s s 1 N;6. ot =%
| S IHI SE S | S 1"! S | /gg /”"53‘ , P 5 Il g B 1H| | | RIZ 1" 2 Hl N .
Postoje¢i radijatorn == Postoje¢i rtﬂdiiutor i Postoe¢i radijator Postdje¢i erIilftUr S Postoje¢i radijator—/——1— Rostoje¢i radijator Postoje¢i radijator Postoje¢ Postoje¢ r ij ! i radij /= Postojet r ij % Postojeti—radijator— /= Postoje¢ — | Postoje Postoiecf radijator—f — ijat S e adt Postoje¢i radijator
EKONOMIK SE690-18¢! EKONOMIK SE690=T18¢! EKONOMIK SE690--33¢t: p EKONOMIK SE69D=28¢! EKONOMIK SE690=24¢! EKONOMIK SE690-19¢l. EKONOMIK SE690-23¢l. EKONOMIK = ONOMIK |SE690=25¢ : EKONOMIK FEGQDEWEFONOMIK SE690=27¢] EKONOMIK FE@DE%EFON MIK S = EKONOMIK FKONOMIK SE690=2 EKONOMIK $EB90=3¢! EKONOMIK SE690= “EKONOMIK—SEB90-8¢l. EKONOMIK SE690-9¢l.
( 003 s (UUZ; 00T F 000 q F 007 s 00. 0/7 ( 075 s ( 073 s @‘U// §
% (TMﬂ ? [ (TMG\ l ((Tﬂnjn ) m l (T o3 (T o3 a0 C (TMO) l Fee [ (TMG\ l Fee ) g [ Tw\ E[ i i e ﬂ-’ )
i e L o ) i et i £ \Cij e Gl \Cij
NAPOMENA:
Svaki posto{eci radijator demontirati, otistiti unutra3njost
radijatora, te vratiti isti na postoje¢u poziciju. Na svaki radijator
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ventil sa termostatskom glavom, detentor i odzraZni ventil.

GI z gradevno projektni zavod d.d.

GRADEVINA: ~ OSNOWNA SKOLA KOZALA; na k.t. 2669/1,

k.o. Stari Grad, Ante Kovatica 21, 51000 Rijeka

INVESTITOR:  GRAD RIJEKA PROVEKT BR.
Korzo 16, 51000 Rijeka 177/16

PROJEKTANT: DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.stroj.

SURADNICI:  ALEN DUMIC, bacc.ing.mech.

SADRZAJ: TLOCRT 2. KATA MIERILO:
1:100

, PROJEKT: GLAVNI DATUM: 06.2016. LIST BR.: 6




DVOD TOPLE VODE
%

DOVOD/0

L

_mmoc_.ﬁom_

r._._._._._._.ﬂ

JUZNI DIO

-
I
I
I
I
I
e

-

DVORANA

NO 100

IZMJENJIVAC TOPLINE
JUZNOG DIJELA S DVORANOM

NO 65
f@l

SJEVERNI DIO

NO 65

Tel

M
g

| POLAZNI KOLEKTOR TOPLE VODE |

NO 100

NO 65
NO 50

3 8

| POVRATNI KOLEKTOR TOPLE VODE |

r———

IZMJENJIVAC TOPLINE

SJEVERNOG DIWELA

1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
L

- — . —[> potrodna topla voda

|

f
SPREMNIK PTV

EKSPANZIJSKA
POSUDA PTV

PUNJENJE
INSTALACWE

A
% <HLADNA VODA

LEGENDA:

1-Postoje¢a cirkulacijska crpka — radna i rezervna

Q_ N gradevno projektni zavod d.d.

GRADEVINA:

OSNOVNE SKOLE KOZALA; na k.. 2669/1,

k.o. Stari Grad, Ante Kovadita 21,

51000 Rijeka

INVESTITOR:  GRAD RWEKA

PROJEKTANT:

PROJEKT BR.

Korzo 16, 51000 Rijeka

177/16

DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.stroj.

SURADNICI:  ALEN DUMIC, bacc.ing.mech.

SADRZAJ:

PROJEKT:

SHEMA STROJARSKIH INSTALACIWA— | MERL:

POSTOJECE STANJE

1:100

GLAVNI DATUM: 06.2016.

LIST BR.: 7




DOVOD/ODVOD TOPLE VODE

o

o
o
o - =
= = &
= = =
N (@] L
- = 2 %
\ \ \
1 1
7‘ \ \ 1 \
i \ | \
Ch ! \ \ \
| | |
| | ol | |
|
i REGULATOR | [RecuLATOR M | L \ |
| Il ! I ‘ 2 ‘ ‘
L — JH L - JLLiiii:ii: T T T e e e p((\‘) ‘g NO 65 ‘ ‘
| ,
g NO moE NO 100 N 0 gzg gzg \ |
Tt % %
Il | ‘ ‘ ‘
H . 3 \ | 65 | \
i o I | |
I = | \
I .
i NO 100 NO 100 | N |
r————— S <} -H-<-t--— \
I e —
\ I / |
\ ! ZMJENJIVAC TOPLINE i \
| g JUZNOG DIJELA S DVORANOM |
‘ bfi:fi:fifi:fi:fi:fifi 7777777777777777 \7 T ‘
‘ NO 55E NO 65 - 0 |
‘ awy TN |
| : NO 100
3
\ | o
\ ! = \
\ NO 65 ‘NO 65 | NO_10 ‘
| e ———— >+, Hde—— - ———
\ \
IZMJENJVAC TOPLINE/ )
| | r R T SIEVERNOG DIJELA —.—-— - —  — ][> potro3na topla voda
\ \ |
N |
[e>] [fp] [e>] [e>] wn) (e}
- © © - © re} -
= m = = = m = = [
| POLAZNI KOLEKTOR TOPLE VODE | | POVRATNI KOLEKTOR TOPLE VODE | |
.

|

|

|
SPREMNIK PTV

~_ |

EKSPANZIJSKA
POSUDA PTV

> PUNJENJE
INSTALACIJE

<]HLADNA VODA

_

(@N

I

EKSPANZIJS‘KA POSUDA

EKSPANZIJSkA POSUDA

V=100l - V=100l
ERCE100 | ERC?OO
#500x775mm : 8500x775mm
\ | \

\ : \

: | :

LEGENDA:

1—Cirkulacijska crpka MAGNA3 32-120, 230V, 1.56A, 193W — RADNA | REZERVNA
2—Cirkulacijska crpka MAGNAS 40-120 F, 230V, 1.95A, 440W — RADNA | REZERVNA
3—Cirkulacijska crpka MAGNA3 32-120 F, 230V, 1.5A, 336W — RADNA | REZERVNA

GI z gradevno projektni zavod d.d.

GRADEVINA:  OSNOVNE SKOLE KOZALA; na k.. 2669/1,
k.o. Stari Grad, Ante Kovatica 21, 51000 Rijeka
INVESTITOR:  GRAD RIJEKA PROJEKT BR.
Korzo 16, 51000 Rijeka 177/16

PROJEKTANT: DANILO VUJINOVIC, dipl.ing.stroj.

SURADNICI:  ALEN DUMIC, bacc.ing.mech.

SADRZAJ: SHEMA STROJARSKIH INSTALACIJA— | WeRLo:
NOVO STANJE 1:100

PROJEKT: GLAVNI DATUM: 06.2016. LIST BR.: 8




